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명     칭심   볼

1. 본 공사에서는 다음 사항을 확인 한후, 도면과 상이 할경우 감독관에게 보고하여

N  O  T  E

ㄱ. 방화구획 또는 문짝의개페,시건장치의 확인.

정온식 스포트형 감지기 1종 (LED 부착형)

차동식 스포트형 감지기 2종 (LED 부착형)

이온화식 연기 감지기 2종 (LED 부착형)

소화전내 수동 발신기 세트 (상세도 참조)

복합 수신기 (회로수는 평면도 참조)

1. 화재경보 설비의 심볼 및 명칭은 다음과 같다.

풀박스 (규격은 도면 참조)

연결용 정크션 박스

통로 유도등 (상세도 참조)

피난구 유도등 (상세도 참조)

슬라브 매입 배관, 배선

전선관 통과

전선관 상승

지중 매설 배관, 배선

바닥 은폐 배관, 배선

노출 배관, 배선

2. 배관 및 배선의 심볼 및 명칭은 다음과 같다.

전선관 인하

F

EX

NOTE

1. 본 공사에 사용되는 모든 전선관의 재질은 특기없는한 HI PVC 전선관을 사용 한다.

HIV 1.5° x 4 (HI16)

HIV 1.5° x 2 (HI16)

HIV 2.5° x 2 (HI16)

3. 소방 설비의 전선 및 전선관의 규격은 다음과 같다.

착수 하여야 한다.

사용하여 접속하도록 한다.

시행하되 감독원의 선승인을 득한후

4. 현장여건상 또는 기타상황으로 변경이 부득이한 경우에는 관계 법령의 테두리 내에서

3. 모든 자재는 "KS" 또는 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.

2. 전선의 상호 접속은 최소의 피복으로 하고 규격에 맞는 WIRE CONNENTOR를

F

ㄴ. 설비배관이 노출 시공시 보호상태.

청각장애인용 시각경보장치(상세도 참조)

제연설비용  급기, 배기 Damper

시공하여야 한다.
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지하1층

지하2층

지상2층

지상3층

옥상층

*비상화재시 앰프와 연동 시킴

*압력전압 AC110V 220V 회로전압DC24V

*상용전원 및 비상전원(발전기)감시 및 제어기능 회로내장

*옥내소화전 및 스프링클러 감시 및 제어기능 회로내장

: 99회로

: 15회로

:  2회로

:  22회로

: 30회로

R형 화재경보설비 종합수신반 회로선정표

*오동작 방지기 내장

*비상축전지내장1. 화재경보설비

화재경보발신기

계단감지기 :  7회로

:  7회로2. 스프링클러설비(A/V)

4. 방화샷타설비

6. 유도등 제어 설비 :  3회로

7. 저수위경보설비 

8. 압력스위치 :  3회로

9. 템퍼스위치

11. 합    계

:  3회로3. 스프링클러설비(P/V)

 (智동 3층) 

지상3층

 (智동 2층) 

지상1층

소화동력반(MCC반)

옥내&스프링클러설비 주펌프 : 1대

옥내&스프링클러설비 2차수원 펌프 : 1대

템퍼 스위치
(저수조부분)

저수위 경보

템퍼 스위치
(펌프주위)

압력 스위치
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발전기 감시라인

옥내&스프링클러설비 충압펌프 : 1대

1

계단실

계단실

계단실

계단실

계단실

FA-3F-2

A-ZONE
C-ZONE

B-ZONE
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:  7회로10. 전실제연

FA-2F-1
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SVP
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L
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2. 사용온도

3. 상대습도

4. 회로수

5. 제어출력접접

6. 외함재질

7. 형 별
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: 90%RH

: 2회로/2회로

: DC24V 1A

: POLY CARBONATE

: 노출형

: DC24V

사    양

COMMUNICATION
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DC24V 전원

입력

출력

기    능

: 통신상태 표시 LED

: 전원, 단선 표시 LED

: 중계기 번호 설정
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COVER 부착할 것.

80HOLE 좌,우

* 도장색상 : E-31791

* 외함재질 : 1.6t 철판

F. 프린터 

D. 조작판

E. 상호명판

C. 설비정지 SW. & 전화짹

B. LCD & CONTROL SW.
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범     례     표

배관용 탄소강 강관 (KS D 3507) 

OS & Y  VALVE (개폐 표시형 밸브)

OS & Y  VALVE (개폐 표시형 밸브)

배관용 탄소강 강관 (KS D 3507) 

연결송수관 방수구는 F.L 0.5-1.0M 이하에 설치 

담당 구역의 각 부분으로부터 유효하게 물이 뿌려질수 있는 개수 이상의 호스 비치

소화전 방수구는 F.L 1.5M 이하에 설치하고 방수압이 0.7MPa  초과시 호스접결구 인입측에 감압변 설치 

배관용 탄소강 강관 (KS D 3507) , 압력 1.2 MPa 이상은 압력배관용 탄소강 강관 (KS D 3562)

배관의 구경 25A, 개방형 헤드 설치

F.L 0.8-1.5M 이하에 설치, 1.2차측 개폐밸브에 탬퍼스위치 부착  

F.L 0.8-1.5M 이하에 설치, 1차측 개폐밸브에 탬퍼스위치 부착  

자 동 식 소 화 기

적 응 소 화 기CO2
3.3 KG

3.0 kg자 동 확 산 소 화 기

3.3 kg

(103℃ 폐쇄형 하향식)

(72℃ 폐쇄형 상향식)

(72℃ 폐쇄형 하향식)

스 프 링 클 러 헤 드

스 프 링 클 러 헤 드

스 프 링 클 러 헤 드

수 격 방 지 기

ABC 급 분 말 소 화 기 

스 프 링 클 러 시 험 밸 브 함 

앵 글 밸 브 40A

프 리 액 션 밸 브

ABC
3.3 KG

G.L 0.5-1.0M 이하에 설치 

SMOLENSKY CHECK VALVE

연 결 송 수 구 (100x65x65)

옥 내 소 화 전 함

게 이 트 밸 브  

체 크 밸 브

방 수 기 구 함

옥 내 소 화 전 함 (단구형 방수구 내장)  

게 이 트 밸 브 (탬퍼스위치 부착형)

알 람 밸 브

옥 외 상 수 도 소 화 전 (100x65x65) 지 상 식

스 프 링 클 러 배 관

옥 내 소 화 전 배 관

스 프 링 클 러 배 수 관

연 결 송 수 관 배 관

명      칭기   호 비       고

피 난 기 구 ( 완 강 기 )

배관용 탄소강 강관 (KS D 3507) , 압력 1.2 MPa 이상은 압력배관용 탄소강 강관 (KS D 3562)
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기 호 명        칭 수 량

스 프 링 클 러 헤 드

(하향식, 공칭작동온도: 72°C)

범 례

57

기존스프링클러헤드 - 철거 후 신설
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청소년사업본부

전략경영본부

감사실

UP DN

UP

UP

UP

DN

UP

화장실

탕비실

청소년사업본부

KEY MAP

신설

스프링클러 교체에 따른 헤드 위치 텍스 철거 및 재설치

배관신설에 따른 텍스 철거 재설치

자업지원부

단면도

복 도
비닐 보양

부직포 보양
(바닥면적의 40%)

부직포 보양 면적: 240 ㎡

*. 부직포보양 - 교실 (바닥면적의 40%)

*. 교실가구 한쪽 정리후 작업

공사를위한 보양방법 (전체동일)

*. 비닐보양 - 교실바닥 전체 및 벽면(FL+2,000)

부직포 보양
(바닥면적의 40%)

평면도

비닐 보양

자업지원부복도

4. 배관 및 닥트가 방화구획 및 바닥을 관통할 

시에는 방화FOAM을 사용하여 완전구획 할것

보행거리가 20미터이내가 되도록 비치할 것

일반배관은 배관용탄소강관(KS D 3507)
이나 이와 동등이상의 강도 내식성을 가진

1. 별도의 표기가 없는 길이의 단위는 mm

2. 수동식 소화기는 건물의 각 부분으로부터

것을 사용한다

3. 배관 재질

주배관은 압력배관용탄소강관(KS D 3562)
이나 이와 동등이상의 강도 내식성을 가진
것을 사용한다
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주 기 사 항

5. 천정과 반자사이 1.2M이상일 경우 배관경은

나번항목 적용하여 상하향식으로 시공할 것

지상4층 소화배관 평면도
SCALE : 1 / 200

지상4층 소화배관 평면도

A3: 1 / 200
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비닐 보양 면적: 600 ㎡
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스 프 링 클 러 헤 드
(하향식, 공칭작동온도: 72°C)

범 례

61

기존스프링클러헤드 - 철거 후 신설

신설

스프링클러 교체에 따른 헤드 위치 텍스 철거 및 재설치

배관신설에 따른 텍스 철거 재설치
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4. 배관 및 닥트가 방화구획 및 바닥을 관통할 

시에는 방화FOAM을 사용하여 완전구획 할것

보행거리가 20미터이내가 되도록 비치할 것

일반배관은 배관용탄소강관(KS D 3507)
이나 이와 동등이상의 강도 내식성을 가진

1. 별도의 표기가 없는 길이의 단위는 mm

2. 수동식 소화기는 건물의 각 부분으로부터

것을 사용한다

3. 배관 재질

주배관은 압력배관용탄소강관(KS D 3562)
이나 이와 동등이상의 강도 내식성을 가진
것을 사용한다
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5. 천정과 반자사이 1.2M이상일 경우 배관경은

나번항목 적용하여 상하향식으로 시공할 것
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비닐 보양

부직포 보양
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*. 부직포보양 - 교실 (바닥면적의 40%)

*. 교실가구 한쪽 정리후 작업

공사를위한 보양방법 (전체동일)

*. 비닐보양 - 교실바닥 전체 및 벽면(FL+2,000)
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부직포 보양 면적: 240 ㎡

비닐 보양 면적: 600 ㎡

MF - 04



가지관

캡 마감

(모든 가지관말단은 공통)

주방등의 화기를 다루는 장소에는 103°C 용의 헤드를 사용.

사무실등의 상온에 설치된 헤드는 72°C 용 헤드를 사용하고

하 향 식 스 프 링 클 러 배 관 상 세 도

1. 

주기
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2차측 압력계

배수 밸브

ALARM VALVE

알람 시험 밸브

챔버

A

압력 스위치

상 향 식 스 프 링 클 러 배 관 상 세 도

(모든 가지관 말단은 공통)
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